
TEMPERATURGIVARE VISAR ORIMLIGT VÄRDE  

Givare visar -252°C eller annat orimligt värde.  

Givare ej inkopplad eller defekt. Mät givare med multimeter (LGNi1k resistans 1090 Ω vid +20 grader 

4.5 Ω/ K).  

 


